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AB 680 SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 2969/2021 z dnia 2021-05-11

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA LISEWO

CHELMINSKA 2
86-230 LISEWO
GMINNE USEUGI WODNO-KANALIZACYJNE
BOCZNA 13
86-230 LISEWO
2. Miejsce/Punkt pobrania/opis: SUW KRAJECIN, STUDNIA NR 1, WODA SUROWA
3. Badany obiekt: Woda .
4. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2021-05-04 godz. 08:15/ 2021-05-04 godz. 12:00
5. Data przyjecia do badania/data wykonania badania: 2021-05-04 / 2021-05-10
6. Zlecenie nr: 1316/5/2021
7. Kod prébki: 2969/WB/05/2021
8

. Probki pobrane przez: Pracownik Laboratorium ,Tomasz Rochon zgodnie z Planem Pobierania Prébek z dnia
01.09.2020 ,PN-EN ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A),PN-ISO
5667-5:2017-10 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: ~ 10/5/2021

Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badanla ~ Viepewnosé g:’;:s"‘

Data i godzina badania A

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 2010;'.%50'05
>1

. PEOBIE .
3 Megtnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 9,0 + 13 A
4 pH PN-EN ISO 10523:2012 72wtemp19,7°C A
5 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 mg/l 0,26 = 0,07 A
6 Zelazo ogolne PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 pg/l 3300 + 470 A
7 Mangan PN-92 C-04590/02" g/l 180 + 20 A
8 Przewodnos¢ el. wi PN-EN 27888:1999 uS/em 704 w temp 25°C % A

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnos¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieristwie) obejmujace
probki, gdy probka zastata pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorcg) lub tylko etap analityczny, pdy prébka zostala pobrana przez Zleceniodawee lub Pracownika
MWiO

?/A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spetia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; N- metoda nieakredytowana,
nie speinia w peni wymagai normy PN-EN 1SO/[EC 17025:2018-02; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie); W-norma wycofana przez Polski Komitet
Normalizacyjny bez zastgpienia;

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzystg, uproszczong, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min 3 osoby;

temperatura w pomieszezeniu badai: (23+2)’C, temperatura probki: (2322)°C; zgodnosé oceny min 66 %; Czas przechowywania probki przed badaniami <72h;

Opis Zrodta wody odniesienia: Zrodlana woda butelkowana; prébki wody chlorowanej przed badaniami poddane sg odchlorowaniu wg PN-EN 1622:2006 Ancks A,
Interpretacja wynikow przez zespol oceniajgcy:

Wynik badania liczba progowa zapachw/smaku <1: brak zapachw/smaku, zapacl/smak akceptowalny;

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku >1: zapach/smak nieakceptowalny

Wzelkie zapisy z badan do wladu w laboratorium

Badanie Barwy w przypadku wystgpowania w probce czynnikéw przeszkadzajacych ( mgtmos¢ > 1 NTU ) wykonywane jest po uprzednim jej przesaczeniu przy uzyciu
filtra 0,45 pm
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[image: image4.jpg]‘Migjskie Wodociggi 1 Oczyszezalnia Sp z o o w Grudzigdzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudzigdz, ul Curie - Sklodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio pl

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 2969/2021 z dnia 2021-05-11

- Wynik Jednostka' Niepewno o
Lp Badany parametr/wskaZnik Metoda badaweza badania 562 Oeltljii;é!m
Ogolna liczba mikrorganizméw w temp.22 PN-EN ISO itk/1ml ‘
st.C (metoda ptytkowa, posiew welebny) 6222:2004 L J 52 AR
. ¥ i PN-EN ISO 9308- .
2 Bakterie grupy coli (mel_oda filtracji 1:2014-12+A1:2017- 0 jtk/100ml AR
membranowej) 04
3 Escherichia coli (meto_da filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml B AR
membranowei) 2014-12+A1:2017-04
4 Enterokoki [paciorkowce katowe] (metoda  PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100m1 AR
filtracji membranowei) 2:2004
Autoryzuje:Koordynator PLM Dorota
!/ liczba jednostek nej o bki o
*/ podana warto$¢ osé iku rozszerzenia k=2 i prawdopodobietistwie okolo 95% wyznaczong na podstawie PKN-

ISO/TS 19036:2011. Niepewnosé wyniku badania dla probki pnbranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje etap pobrania probki, dla probek pobranych przez
Zleceniodaweg lub Pracownika MWiO nie dotyczy etapu pobrania probki;

’/ A- metoda akredytowana przez PCA zamieszezona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spelnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
N- metoda nieakredytowana, nie spelnia w petni wymagar normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie)

Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R") sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoéycia przez ludzi (Dz. U. poz 2294/2017).

Oswiadczenie:

Wyniki prac dotycza wylacznie pobieranego/badanego obiektu.

Bez pisemne;j zgody Laboratorium Sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci

Klient ma prawo zlozenia skargi w terminic 14 dni od daty wykonania ustugi lub nadania sprawozdania poczta

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek, etapy te majg wplyw na
‘miarodajnosc wynikéw badan, a wyniki odnosz3 sig do otrzymanej probki

5 W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktw/daty/godziny pobrania probki na podstawie

informacji uzyskanych od Klienta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnosé tego opisu Informacie te moga wplywac na waznosé
wyniku.

6 Laboratorium jest odpowiedzialne przed Klientem 72 ushugi dostarczane z zewngfrz.
7 Wynil badar uzyskane metod niereferency]ig s nieprzydatne do oceny zgodnosci wtym obszarze (dotyezy obszaru regulowanego prawnie)

W=

Ogolna liczba stron Sprawozdania: 2.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawea
2 da,
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P[:A Laboratorium Centralne

86-300 Grudzigdz, ul Curie - Skiodowskigj 10,
A tel (56) 4504913 fax (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio pl

AB 680

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA LISEWO
CHELMINSKA 2
86-230 LISEWO
GMINNE USLUGI WODNO-KANALIZACYJNE
BOCZNA 13
86-230 LISEWO

2. Migjsce/Punkt pobrania/opis: SUW KRAJECIN, STUDNIA NR 2, WODA SUROWA

3. Badany obiekt: Woda

4. Data poBrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2021-05-04 godz. 08:25 / 2021-05-04 godz. 12:00
5. Data przyjecia do badania/data wykonania badania: 2021-05-04 / 2021-05-10

6. Zlecenie nr: 1316/5/2021

7. Kod probki: 2970/WB/05/2021

8. Probki pobrane przez: Pracownik Laboratorium ,Tomasz Rochon zgodnie z Planem Pobierania Probek z dnia
01.09.2020 ,PN-EN ISO 19458:2007 z wylgczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A),PN-ISO
5667-5:2017-10 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: ~ 10/5/2021

Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badaweze Jedn. miary Wik badanfy  DicHemOSE ioe'.’lji:‘;’

Data i godzina badania A
I Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 i sal

>1

- NISOBSL  yin < :
3 Megtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 9,1 + 14 A
4 pH PN-EN ISO 10523:2012 7,2 w temp 20,5°C 0,1 A
5 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 mg/l 0,27 + 1 0,08 A
6 Zelazo ogolne PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 png/l 1100 + 160 A
7 Mangan PN-92 C-04590/02% pg/l 280 + 40 A
8 Przewodnos¢ el. wi PN-EN 27888:1999 uS/em 691w temp25°C A

Autoryzuje: Paulina

!/ Dla badai fizyko-chemicznych oszacowano nicpewnosé wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieiistwie) obejmujace etap analityczny wraz z
probki, pdy probka zastata pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala pobrana przez Zleceniodawcg lub Pracownika
MWiO

*/A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; N- metoda nieakredytowana,
nie spelnia w pelni wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie); W-norma wycofana przez Polski Komitet
Normalizacyjny bez zastapienia;

Badanic - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metod parzysta, uproszczong, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min.3 osoby;
| temperatura w pomieszczeniu badan: (23+2)°C, temperatura probki: (23+2)°C; zgodnosé oceny min 66 %; Czas przechowywania probki przed badaniami <72h;

Opis zrodta wody odniesienia: Zrédlana woda butelkowana; probki wody chlorowanej przed badaniami poddane sg odchlorowaniu wg PN-EN 1622:2006 Aneks A;
' Interpretacja wynikow przez zespot oceniajacy:
- Wynik badania liczba progowa zapachwsmaku <1: brak zapachu/smaku, zapach/smak akceptowalny;

Wynik badania liczba progowa zapachw/smaku >1: zapach/smak nicakceptowalny.

Wszelkic zapisy z badan do wgladu w laboratorium

Badanie Barwy w przypadku wystgpowania w probee czynnikow przeszkadzajacych ( mgtmosé > 1 NTU ) wykonywane jest po uprzednim jej przesgezeniu przy uzyciu
filtra 0,45 pm

PL-PO-02/F-04 Wydanie 05 z dnia 03.06.2019r Strona 1/2
OSTATNIA AKTUALIZACJA/WERYFIKACJA METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM CENTRALNYM 20 01 2021



[image: image10.jpg]SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 29

n



[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]




[image: image13.jpg]Objadnienia:

I [

tworzacych
nicpewnose

objgtosei pro
tozszerzony

dniesienia.
wspolezyun

Kicerm:



[image: image14.jpg]Miejskie Wodociagi i Oczyszczalma Sp.z 0.0 w Grudzigdzu
Laboratorium Centraine
86-300 Grudziadz, ul Curie - Sklodowskicj 10,
tel.(56) 4504913 fax (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio pl

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 2970/2021 z dnia 2021-05-11

Bt " Wynik Jednostka' Niepewno foga
Lp Badany parametr/wskaznik Metoda badawcza badania 567 Oebr‘:::fa" '
1 Ogolna liczba mikrorganizméw w temp.22 PN-EN ISO 2 jtk/lmt <A:6> AR
st C (metoda ptytkowa, posiew wetebny) 6222:2004
i . i PN-EN ISO 9308-
2 Bakteric grupy coli (metoda filtracji 1:2014-12+A1:2017- 0 jtk/100ml AR
membranowej) 04
3 Escherichia coli (metqda filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml AR
membranowei) 2014-12+A1:2017-04
4 Enterokoki [pﬂcli.wkowce kalow_c] (metoda PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100m1 AR
filtracji membranowej) 2:2004
Autoryzuje:Koordynator PLM Dorota
‘/ liczba jednostek kolonie w okreslonej bki o
2/ podana wartosé i stanowi niepewnosé przy iku rozszerzenia k=2 i prawdopodobienstwie okolo 95% wyznaczong na podstawie PKN-

ISO/TS 19036:2011. Niepewnos¢ wymku badania dla probki pobranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje etap pobrania probki, dla probek pobranych przez
Zleceniodawcg lub Pracownika MWIO nie dotyczy etapu pobrania probki;

% A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spelnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
N- metoda nieakredytowana, nie spetnia w pelni wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie)

Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R") sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia : dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. poz 2294/2017).

Oswiadczenie:

Wyniki prac dotycza wylacznic pobieranego/badanego obiektu

Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania uslug1 [ub nadania sprawozdania poczta

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranic i transport probek, ctapy te maja wplyw nia

‘miarodajnos¢ wynikow badan, a wyniki odnosz3 sig do otrzymanej probki

5 W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu/daty/godziny pobrania probki na podstawie
informacji uzyskanych od Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnosé tego opisu. Informacje te moga wplywa na waznosé
wyniku

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed Klientem za ushigi dostarczane z zewngtrz.

7 Wyniki badari uzyskane metoda niereferencyjog s3 nieprzydatne do oceny zgodnasci w tym obszarze (dotyczy obszaru regulowanego prawnie)

aw -
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